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   THE CONTRACTOR SHALL FIELD VERIFY ALL DIMENSIONS. 
 
11..    RRuunn  aann  EEMMTT  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuiitt  wwiitthh  ccoommpprreessssiioonn  ffiittttiinnggss  aanndd  wwiirreess  ffoorr  ffoouurr  eeaacchh  ssiinnggllee  pphhaassee,,  

111100  vvoolltt,,  2200  aammpp  ppoowweerr  cciirrccuuiittss  ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  cciirrccuuiitt  bbrreeaakkeerr  ppaanneell  iinn  tthhee  TTeelleepphhoonnee  
EEqquuiippmmeenntt  RRoooomm,,  RRmm  ##  2277,,  iinnttoo  tthhee  CCllaassssrroooomm..    AAllll  ccoonndduuccttoorrss  aarree  ttoo  bbee  ccooppppeerr  wwiirreess  wwiitthh  
TTHHHHNN  oorr  TTHHWWNN  iinnssuullaattiioonn..    EEnnssuurree  tthhaatt  aallll  wwiirreess  aarree  wweellll  mmaarrkkeedd..    SSiizzee  wwiirreess  aanndd  ccoonndduuiitt  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  EElleeccttrriicc  CCooddee..    SSeeee  tthhee  EElleeccttrriiccaall  PPllaannss  
DDrraawwiinngg  ffoorr  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  cciirrccuuiittss..    TThhee  ccoonndduuiitt  iiss  ttoo  bbee  rruunn  aabboovvee  tthhee  ssuussppeennddeedd  cceeiilliinngg..    
TThhee  ccoonndduuiitt  iiss  sshhoowwnn  rruunnnniinngg  iinn  tthhee  HHaallllwwaayy  aarreeaa..    IIff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ffiinndd  aa  cclleeaarr  
rroouuttee  iinn  tthhee  HHaallllwwaayy  aarreeaa,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  tthhee  VVaaAANNGG  PPrroojjeecctt  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  jjooiinnttllyy  sseelleecctt  aann  
aalltteerrnnaattee  rroouuttee..  

  
22..    DDeelleetteedd..  
  
3.  Connect the electrical conduit running into the Classroom to the existing Circuit Breaker Panel 

in the Telephone Equipment Room and pull the wires into the panel.  Install four each, single 
phase, 110 volt, 20 amp Circuit Breakers in the Circuit Breaker Panel and connect the wires to 
them.  Up date the circuit breaker identification chart using names to be supplied by the 
VaANG Project Engineer.  Attach a laminated plastic nameplate to the Circuit Breaker Panel 
identifying the panel as “Panel #27-A”.  The Nameplate is to be Melamine plastic, 0.125” thick, 
black or blue with white center core, matte finished surface and square corners.  Accurately 
align lettering and engrave into the white core.  Minimum size of nameplates shall be 1”x 2.5”.  
Lettering shall be minimum of 0.50” high normal block style.   

  
44..    DDeelleetteedd..  
  
55..    DDeelleetteedd..  
  


